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ABSTRACT 
This thesis was commissioned by Oy Aga Ab Riihimäki production and 
filling plant. The purpose of the work was to modernize the gantry robots, 
the alf- and semi filling equipment and the analysis equipment of the air 
gas filling plant department. 
 
An addition goal was to renew two high-pressure liquid pumps and to 
dismantle part of the Schierholz roof conveyor. In the project we divided 
the water heating spirals that go at device level through the argon, indus-
trial oxygen and nitrogen gas supply system into two separate lines with 
automatic valves and a pressure gauge. In the project a gas supply system 
and blowdown pipes for new semi- and carousel filling stations were built 
as well. 
 
The gas supply piping strength calculations were carried out with the Cad 
Pool of our partners. 
 
The gantry robots were ordered from Cimcorp, the carousels from TM 
Norway and agvs from AGV. The welding work for the gas supply piping 
was commissioned by Maintpartner, the modification work for the analyz-
ing station was carried out mainly by Aga’s own staff. 
 
For the gas supply pipelines and related works, I used my over twenty 
years of experience as to the materials selection, the technical solutions, as 
well as with the high-pressure liquid pumps, piping and installation work. 
The technical knowledge of Linde Group on the oxygen piping materials 
and on the methods of work-performance were used in the welding guide-
lines. 
 
The modification work was made so that the production was running 
while the old line was dismantled and a new one built. This was very chal-
lenging both for the builders as well as for the production employees. In 
spite of all the challenges the project was completed according to schedule 
and people were quite satisfied. In this part of the ROAR project, the main 
focus was on the production of a gas pipeline. 
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1 LYHENTEET JA KÄSITTEET 
Alf -täyttöasema Yksittäispullon automaattitäyttöasema 
 
BAM  Tarkastuslaitos, Saksa 
 
Bar  Paineen yksikkö 
 
Boosteri  Paineenkorotuspumppu 
 
Cimcorp Oy Portaalityyppisten teollisuusrobottien valmista-
ja 
 
Gantry Portaalirobotti 
 
Insinöörihana Sulkuhana 
 
Mannekiini Sovituskappale  
 
Monel metalli 66% nikkeliä ja 34 % kuparia 
 
0,1 Mpa  Vastaa 1 bar 
 
ODOROX Sisältää pahanhajuista dimetyylisulfidia (DMS) 
 
RHS Neliöputkipalkki 
 
ROAR Riihimäki Operations Automation Revamp 
 
TIG-hitsaus On kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari 
palaa sulamattoman volframielektrodin ja työ-
kappaleen välissä suojakaasun ympäröimänä. 
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2 JOHDANTO 
Aloitin työni huoltoinsinöörinä Agan palveluksessa vuonna 1996, jolloin 
se oli toiminut Riihimäellä puoli vuotta. Tuolloin laitteet olivat uusia. 
Kunnossapito-osastolla riitti kovasti tekemistä, jotta kaikki saatiin toimi-
maan niin kuin oli suunniteltu. Aikaa siihen kului kahdesta kolmeen vuot-
ta.  
 
Alansa menestyviin yrityksiin lukeutuvalle Agalle tärkeimpiä arvoja ovat 
laatu ja toimitusvarmuus. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa   
muutokset ilmakaasuosaston tuotantolaitteistolle niin, että ollaan seuraavat 
kaksi-kolmekymmentä vuotta toimittamassa laadukkaita tuotteita asiak-
kaille 
 
Suurten investointien taustalla on tietenkin tuotannon tehostaminen, alhai-
semmat huolto- ja ylläpitokustannukset sekä laitteiden toimintavarmuuden 
parantaminen. 
 
Tässä opinnäytetyössä painopiste on kaasunsyöttöputkiston valmistukses-
sa semi- sekä karuselliasemille, kahden nestepumpun asennuksessa ja ana-
lyysiaseman muutostyössä. 
 
Työn suurin haaste ja anti olivatkin toteuttaa muutostyöt samalla kun tuo-
tanto pyöri. Toki se vaati paljon etukäteissuunnittelua, sekä tarkkaa aika-
taulutusta, jotta projekti saatiin vietyä kunniakkaasti loppuun. 
3 OY AGA AB:N ESITTELY 
3.1 HISTORIAA 
AGA on ruotsalainen teollisuusyritys ja sen perusti Gustav Dalen vuonna 
1904. Suomen tytäryhtiö perustettiin 1917 ja sen nykyinen pääkonttori si-
jaitsee Espoossa. Vuodesta 2000 alkaen AGA on ollut osa Linde-
konsernia, jolla on noin 65 000 työntekijää yli 100 maassa ja vuonna 2014 
sen liikevaihto oli 17,047 miljardia euroa. 
 
Ensimmäinen asetyleenitehdas aloitti toimintansa 1919 ja happitehdas 
1922. Agan toiminta laajeni 1920-luvun alussa ja tuoteryhmään kuuluivat 
filmiprojektorit, etäisyysmittarit, radiot, televisiot sekä paljon muuta. Kaa-
susektoriin keskittyminen alkoi 1960-luvulla. 
 
Suomessa kaasuntäyttölaitoksia oli vielä 1990-luvun alussa monilla eri 
paikkakunnilla kuten Espoossa, Tampereella, Varkaudessa, Oulussa jne. 
 
1980-luvun lopussa aloitettiin suunnittelemaan automaattista täyttölaitosta 
ja pienempi täyttölaitos valmistui 1993 Ouluun ja logistisessa mielessä 
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ihannepaikkakunnalle Riihimäelle 1995, joten tänä päivänä kaasuntäyttö-
laitoksia on kaksi. Ilmakaasutäyttölaitoksia ja on-site-laitoksia on vielä 
usealla paikkakunnalla.  
3.2 AGA Riihimäen tuotanto- ja täyttölaitos 
Riihimäen tuotanto- ja täyttölaitos avattiin loppuvuodesta 1995 (kuva 1). 
Tehtaalla valmistetaan asetyleenia sekä kuivajäätä, täytetään erilaisia eri-
koiskaasuseoksia sekä ilmakaasuja. Tehtaalla varastoidaan ja sieltä toimi-
tetaan erilaisia kylmäaineita sekä nestekaasuja.  
 
 
 
Kuva 1.   Riihimäen täyttölaitos (Aga esittely 2013) 
 
Riihimäen tuotantolaitos sijaitsee Haapahuhdan teollisuusalueella. 
4 KAASUPULLON VALMISTUSVAIHEEET 
Matka valmiiksi kaasupullon myyntiyksiköksi alkaa Agan ilmakaasuteh-
taalta Porvoosta, jossa suurella kompressorilla imetetään ilmaa ja saadaan 
se eri valmistusvaiheiden jälkeen nesteytymään argoniksi, typeksi ja ha-
peksi. Sen jälkeen se varastoidaan termoeristettyyn varastosäiliöön. 
 
Varastosäiliöstä tuotekaasu lastataan ajoneuvoyhdistelmän termoeristet-
tyihin säiliöihin, joissa se kuljetetaan Aga Riihimäen tuotantolaitoksen 
nestesäiliöalueen termoeristettyihin varastosäiliöihin.  
 
Kunkin tuotesäiliön termosifonista on oma imuputki molempien neste-
pumppujen imupuolelle ja kaasunpaluuputki takaisin nestesäiliöön. Neste-
pumput ovat korkeapainepumppuja, joilla pumpataan neste korkeapainee-
seen noin 258-268 barin paineeseen riippuen siitä mikä kaasu on väliai-
neena. 
 
Pumppujen toimintaa ohjataan logiikan, automaattiventtiilien, taajuus-
muuttajien, painemittauksen ja linjapaineen säädön avulla. 
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Pumpuilta korkeapaineinen neste johdetaan putkistossa höyrystimien lä-
vitse, missä neste kaasuuntuu. Tämän jälkeen se kulkee putkisiltaa myöten 
tuotantorakennuksen sisälle laitetasolle, missä sijaitsevat tilavuudeltaan 
noin yhden kuution vesilämmittimet. 
 
Vesi lämmitetään usean 9 kilowatin tehoisen lämmitysvastuksen avulla 
noin + 20 celsiusasteeseen ja lämmitysvastuksien tehoa säädetään termos-
taatin avulla. Vesihauteen jälkeen kaasu johdetaan erikoiskaasuosastolle, 
ilmakaasuosastolle sekä puskusäiliöihin, jotka varaavat kaasua ja tasaavat 
täyttöpainetta niin, että kaasua on tarvittaessa riittävästi saatavilla. Laiteta-
solla on puskusäiliöitä kaasumaiselle He-N, He4.6, typelle, argonille, il-
malle, teolliselle hapelle, laserhapelle, paineilmalle sekä nestemäiselle hii-
lidioksidille. 
 
Argonin puskusäiliöt muodostuvat 12x50 litran pullopaketeista, joita on 
neljä kappaletta. Typellä vastaavia on 3, teollisella hapella 4 ja laserhapel-
la 1. Paineilman puskut muodostuvat kahdesta 2:n kuutiometrin tilavuu-
deltaan olevasta säiliöstä. Ilman puskusäiliö on puolestaan tilavuudeltaan 
1200 litraa. 
 
Ilmakaasuosastolla on 46 kappaletta yksittäispullotäyttöasemia, joita kut-
sutaan Alf-asemiksi sekä kahdeksan kappaletta semitäyttöasemia. Alf-
asemilla on erilaisia täyttöreseptejä, joiden mukaan pullot ohjautuvat oi-
keille täyttöasemille. Näin varmistetaan, että happipullot ohjautuvat vain 
happitäyttöasemille, Mison-pullot vain Mison-asemille ja niin edelleen. 
Omat semitäyttöasemat ovat hapelle ja laserhapelle, misonille, ilmalle se-
kä puhtaille kaasuille. 
 
Lavansiirtovaunujen avulla tuodaan semitäyttöasemille täyttöön pullopa-
ketit, pallot sekä maxipallot. Kullekin kaasulle on oma täyttöreseptinsä, 
jonka mukaan täytettävä yksikkö täytetään. Semitäyttö tarkoittaa sitä, että 
operaattori kiinnittää täytettävään yksikköön täyttöletkut kiinni, lukee kä-
sipäätteellä viivakoodin täytettävästä yksiköstä, valitsee reseptin, käynnis-
tää täyttöohjelman ja tekee ohjelman edetessä op-paneelin ohjeiden mu-
kaiset toimenpiteet. Ohjelman edettyä täytön loppuun, operaattori sulkee 
täytettävän yksikön venttiilit, keventää täyttöletkut ja irrottaa ne täytössä 
olleesta yksiköstä, jonka jälkeen siirtää täytetyn yksikön tuotevarastoon. 
 
Alf-täyttöasemille täytettävä yksikkö tuodaan Schierholzin kattokuljetti-
men avulla kaksoisvaunussa, jonka ohjautumisesta oikealle täyttöasemalle 
huolehtii rata- ja täyttölogiikka. Kun täytettävä yksikkö on ohjautunut 
vaunussa olevan saattomuistin avulla oikealle asemalle, käynnistyy täyttö-
ohjelma automaattisesti pullossa olevan viivakoodin sisältämän tuotekoo-
din perusteella. 
 
Täytettävä yksikkö on nostettu vaunuun joko tyhjäpullovaraston robotin ja 
manipulaattorin avulla tai sitten pullo on nostettu vaunuun nostelupaikalta 
operaattorin toimesta manuaalisesti. Nostelupaikalle pullo on tullut pullo-
korissa pesukoneen kautta, missä siitä on pesty epäpuhtaudet pois ennen 
radalle nostoa. 
 
Putkiston ja laitteiston modernisointi Oy Aga Ab:n Riihimäen yksikössä 
 
 
5 
Asiakkaalta tuotantolaitokselle palautuvat tyhjät pullokorit tuodaan jalka-
lavoilla. Operaattori nostaa ne lavansiirtovaunun avulla lattiakuljettimelle 
jota myöten ne kulkeutuvat pesukoneelle. 
 
Kun yksikkö on täytetty, ratalogiikka ohjaa pullon tulppauskoneen kautta 
jollekin täyspullovaraston robotin manipulaattorille, josta robotti nostaa ja 
siirtää pullon varastoon. Vaihtoehtoisesti pullo voi ohjautua analyysiase-
malle, jos se on analyysiohjelman järjestelmän mukaisessa vuorossa tulla 
analysoiduksi. Analysoinnin jälkeen pullo ohjautuu tulppauskoneelle ja 
sieltä edelleen täyspullovarastoon. 
 
Portaalirobotit keräävät tuotekorit valmiiksi asiakaskoreiksi, jotka siirre-
tään automaattisen lattiakuljettimen avulla korin keräilypisteeseen. Sieltä 
operaattori noutaa sen lavansiirtovaunulla ja siirtää sen oikealle paikalle 
jalkalavalle kuljetussuunnitelman mukaisesti. 
 
Kun jalkalava on valmiiksi lastattu, piha-autokuski siirtää sen jalkalavojen 
keräysalueelle. Tästä ulkopuolinen kuljetusfirma noutaa jalkalavan ajo-
neuvoyhdistelmän kyytiin ja toimittaa tilatut yksiköt asiakkaille tilausten 
mukaisesti. 
5 TEORIAPOHJA 
Teoriaosuudessa perehdytään työn toteutuksen kannalta sellaisiin asioihin, 
mitkä ovat perusteina päätöksenteolle sekä valittaville työmenetelmille. 
5.1 Happikäyttöön soveltuva putkimateriaali 
Kupari, nikkeli ja kupari/nikkeli kuten monel soveltuvat erittäin hyvin 
happikäyttöön. Ruostumaton teräs voi osoittaa vaihtelevan asteista palon-
kestävyyttä riippuen hapen paineesta, hapen puhtaudesta, lämpötilasta, 
laitteiden kokoonpanosta, putkituksesta sekä metallin paksuudesta 
(OXYGEN PIPELINE AND PIPING SYSTEMS 2012, 2). 
 
Agan Riihimäen tuotantolaitoksen kaasunsyöttöputkiston valmistuksessa 
vuonna 1994-1995 käytettiin pääasiassa AISI 316L sekä SAF 2205. Tä-
män putkimateriaalin liittämisessä käytettiin TIG-hitsausmenetelmää. 
Suunnittelupaineena käytettiin jo tuolloin 380 bar. Jo tuolloin haluttiin 
varmistaa, että tulevaisuudessa on mahdollista täyttää 300 barin pulloja.  
 
Koska nuo putkimateriaalit ovat toimineet hyvin jo yli kaksikymmentä 
vuotta, uskalletaan niitä käyttää jatkossakin. Valintaan vaikuttaa hinnan li-
säksi liittämismenetelmä. Tästä syystä putkimateriaaleiksi valitaan nuo 
kaksi edellä mainittua.   
5.2 Happipesu 
Happikäyttöön tulevat putket pestään happipuhtaaksi. Tähän tarkoitukseen 
voidaan käyttää esimerkiksi vedellä laimennettavaa tramospesuainetta. 
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Seoksen suositeltu käyttölämpötila on noin 60 celsiusastetta. Pesun jäl-
keen putket kuivataan kaasumaisella typellä ja putken päihin laitetaan suo-
jatulpat. Tämän lisäksi putket pakataan suojamuoviin, jolla suojataan put-
kea naarmuuntumiselta. Suojaus poistetaan vasta sitten, kun putkea aletaan 
käyttää kaasunsyöttöputkiston valmistukseen (CLEANING OF 
EQUIPMENT FOR OXYGEN SERVICE EIGA 2006, 2-16). 
5.3 Happirasva 
Hapelle korkeapainekäyttöön tarkoitettua rasvaa käytetään esimerkiksi 
sulkuventtiilien mutterien kierreliitännöissä. Rasvaa käytetään estämään 
mutterien kiinnileikkaantuminen, joka tapahtuu erittäin helposti silloin, 
kun molemmat liitäntäkierremateriaalit ovat ruostumatonta- tai haponkes-
tävää terästä. O-renkaiden asennuksessa voidaan käyttää myös pieniä mää-
riä happirasvaa. 
5.4 Happikäyttöön soveltuvat BAM-hyväksytyt venttiilit 
Saksalainen tarkastuslaitos Bundesanstalt fur materialforschung und -
prufung (BAM), joka arvioi markkinoille saatettavien painelaitteiden tai 
laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuutta, antaa materiaalien euroop-
palaiset hyväksynnät ja tekee mahdollisia erityistehtäviä. Liite (1) todistus 
Agan käyttämästä, BAM-hyväksytystä happikäyttöön soveltuvasta CPV-
venttiilistä PLC-12166. 
6 TYÖN SUUNNITTELU 
Tässä luvussa keskitytään kaasunsyöttö- ja ulospuhallusputkiston valmis-
tamiseen uusille semiautomaattiasemille sekä karuselleille. Vaihdetaan 
300 barin pakettiventtiilit uusiin lisäpuskupaketteihin ja asennetaan ne 
analyysiasemien taakse. Siirretään analyysiasema uuteen paikkaan ja mo-
difioidaan se. Asennetaan typelle uudet korkeapainenestepumput sekä teh-
dään muutostyö Schierholzin kattokuljettimeen. 
6.1 Kaasunsyöttöputket 
Nykyisten kaasunsyöttöputkistojen osalta päädyttiin suunnitelmissa siihen, 
että laitetason vesihauteissa olevat putkikierukat jaetaan kahdeksi omaksi 
linjaksi typen, argonin sekä teollisen hapen osalta. Nämä ovat niin sanotut 
peruskaasut, joita täytetään määrällisesti eniten. Tästä johtuen linjapaineen 
vaihtelut halutaan saada pidettyä mahdollisimman hyvin hallinnassa. 
  
Tähän päädyttiin sen vuoksi, että haluttiin uusi oma kaasunsyöttölinja sekä 
uusille semiasemille että uusille karuselleille. Ja vieläpä niin, että kaasu 
olisi mahdollisimman vähän lämmennyt matkalla vesihauteen läpi ja että 
olisi ristiin ajomahdollisuus. Koska karusellilla pullon täyttöaika on vain 
kaksi minuuttia tarkoittaa se sitä, että kaasun syöttölinjan paineen tulee ol-
la mahdollisimman korkea, jotta täytettävä yksikkö ehditään täyttää tässä 
ajassa. 
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Ristiin ajomahdollisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä tilannetta, 
jolloin karusellille kaasua syöttävän pumpun teho ei riitä. Tuolloin otetaan 
semiasemille kaasua syöttävä pumppu avuksi. Toinen tilanne missä tätä 
ristiin ajomahdollisuutta vaaditaan, on se, kun toinen pumppu on rikki tai 
kun sitä huolletaan. 
 
Tämän mahdollistaa niin sanotun ykköspumpun ja kakkospumpun kaasun-
syöttölinjojen yhdistäjän välille asennettu automaattiventtiili, mitä logiik-
ka ohjaa auki/ kiinni -asentoon kaasunkulutustarpeen mukaisesti. Käytän-
nössä venttiilin toimintaa ohjataan linjojen paine-erolla. Venttiilin aukaisu 
on mahdollista vain, jos linjapaine-ero on sallituissa rajoissa. Priorisointi-
na se, että karusellille menevän linjapaineen pitää olla riittävän korkea 
kaiken aikaa, jotta sylinterin täyttöaika ei ylity ja loppupaine jäisi liian al-
haiseksi. 
  
Lisäksi pitää höyrystimien jälkeen yhdistyvät kaasunsyöttölinjat erottaa 
omiksi linjoikseen typen osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa uuden kaa-
sunsyöttöputken valmistamista höyrystimeltä putkisillan kautta laitetason 
vesihauteelle ja siitä eteenpäin tuleville uusille semiasemille sekä karusel-
leille. 
6.2 Putkien lujuuslaskelmat sekä taivutussäteet 
Putkien PID-kaavioiden tekemisessä käytettiin Cad Poolia. Putkiston lu-
juuslaskelmat teetettiin Desea Engineering Oy:llä. Liitteessä (1) on lujuus-
laskelmat. Suunnittelupaineeksi tuli 42 Mpa. Eli kyseinen materiaali sopii 
lujuuden puolesta täysin valmistukseen ja kestää näin ollen suunnittelu-
paineen 380 bar. 
 
Työssä noudatetaan painelaitedirektiivin 97/23/EY (PED) määräyksiä ja 
ohjeita. Tässä työssä toimii direktiivin mukaisena valmistajana putkiura-
koitsija Maintpartner. 
  
Tässä työssä putkisto asettuu §6 putkistoksi, eli hyvän konepajakäytännön 
mukaiseksi putkistoksi. Valmistettavissa putkistoissa esiintyvät luokat 
ovat kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen KTMp 938/99 mukaisesti, 
luokka 0.Valmistuksessa noudatetaan kuitenkin moduulia A1. 
 
Putkistojen sisällöt: 
 Kaasumainen happi (GOX) 
 Nestemäinen hiilidioksidi (LCD) 
 Kaasumainen hiilidioksidi (GCD) 
 Kaasumainen argon (GAR) 
 Kaasumainen typpi (GAN) 
 Kaasumainen helium (GHE) 
 MISON Master (MAS) 
 ODOROX Master (MAS) (ominaisuuksiltaan kuin happi) 
 Paineilma (AIR), sisältää hengitysilmatuotteet (polymeeridirektii-
vi)  
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Putken taivutukset R 171 mm happiputkille. Samaa taivutussädettä voi-
daan käyttää muillekin kaasuille niin näyttää mukavammalta ulospäin. 
 
6.3 Käyttöpaine 300 bar / suunnittelupaine 380 bar 
Suunnittelussa sekä laskelmissa otetaan huomioon se, että tulevaisuudessa 
täytetään 300 barin pulloja, kuten tehtiin jo vuonna 1994-1995 kun tuotan-
tolaitosta rakennettiin Riihimäkeen. Liite (2) kopio yhdestä Desea En-
gineeringin tekemästä lujuuslaskelman tuloksesta, jonka avulla voidaan 
todistaa valitun putkimateriaalin kestävän suunnittelupaineen 380 bar ja 
käyttöpaineen 300 bar. 
6.4 Ulospuhallusputket 
Uusien semiasemien, sekä karusellien ulospuhallusputket tullaan valmis-
tamaan HST-putkesta hitsaamalla ja putkikoko on DN40. Ulospuhallus-
putket tullaan vetämään tuotantorakennuksen katon läpi ulos, mistä johtu-
en läpivientien tiivistykset tulee myöskin tehdä huolellisesti, jottei vesi-
vuotoja tule täyttösaliin karusellien päälle. 
6.5 Analyysiaseman muutostyöt 
Analyysiasema tullaan siirtämään uudelle paikalle vastapäätä uusia semi-
asemia. Ennen asennusta analyysiasemaan teetetään muutostyöt metallira-
kenteisiin, jonka jälkeen asemaan asennetaan uudet paineensäätöventtiilit, 
paineenmittausanturit sekä kosteusmittausanturit. Uudet analyysiputket 
laitetasolle asennettavien wiki-venttiilien kautta laboratorioon analyysilait-
teille tullaan myös asentamaan.  
6.6 Uudet lisäpuskupaketit 
Uudet 300 barin lisäpuskupaketit (8 kpl) tullaan asentamaan analyysiase-
man taakse seinän viereen. Argonille, typelle, teolliselle hapelle sekä la-
serhapelle kullekin 2 kpl ,16x50 litran puskupaketit. Puskupakettien kaa-
sunsyöttölinjaan tullaan asentamaan toimilaitteellinen venttiili, paineen-
mittaus, insinööriventtiili, käsisulkuventtiili sekä manometri. 
6.7 Uusien lisäpuskupakettien tarkastus 
Ennen kuin lisäpuskupaketit voidaan ottaa käyttöön, tulee niille suorittaa 
painekoe. Työ teetetään Lohjan Presso Centerillä. Käytännössä pulloille 
suoritetaan vesipainekoe, 1.5 x 300 bar = 450 bar. Esimerkiksi Inspectan 
tarkastaja on paikalla valvomassa koetta. Hyväksytyn painekokeen jälkeen 
voidaan pullot rekisteröidä paineastiaksi, kun pullojen valmistuskoodit lii-
tetään paineastiakirjaan. Inspectan toimesta tehdään paineastiakirjat, joihin 
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merkitään painelaitteiden käytönvalvoja sekä suoritettavat määräaikaistar-
kastukset. 
6.8 Puskupaketin toiminnallinen käyttötarkoitus 
Puskupaketilla on kaksi käyttötarkoitusta. Näiden karusellien puskupaket-
tien tarkoitus on kasvattaa käytössä olevaa täyttökapasiteettia. Eli kun pul-
lon täyttämiseen on aikaa vain kaksi minuuttia, tulee käytössä olevaa ka-
pasiteettia kasvattaa niin, että täyttö todella onnistuu tavoiteajassa. Toinen 
tarkoitus on se, että saadaan nestepumppujen käynnissä oloaikaa pidennet-
tyä.  
Pumpun toiminnallisessa mielessä on aina parempi, mitä vähemmän on 
käynnistyksiä ja pysäytyksiä. Pumppu siis toimii paremmin, pidempään ja 
luotettavammin. Liitteessä (3 ja 4) on hyväksytty sijoituslupa uusille pus-
kupaketeille. 
6.9 Uudet nestepumput typelle ja niiden käyttöönotto 
Vanhat Cryostarin 32/32 MK5 korkeapainenestepumput tullaan korvaa-
maan Krytemin VSAH 38.60 -pumpuilla. Pumppujen vaihtotyö tullaan te-
kemään viikonlopun yhteydessä siten, että perjantaina iltapäivällä irrote-
taan toinen pumppu ja sen tilalle asennetaan uusi pumppu. Viikonlopun 
aikana tehdään putkistotyöt. Liitetään putkiyhde säiliöstä imupuolelle sekä 
kaasunpaluupuolelta putkiyhde takaisin säiliöön. Samalla liitetään pumpun 
korkeapainepuolen lähtöputki korkeapainenestelinjaan. Käyttöönotto tul-
laan suorittamaan samana viikonloppuna, kuin putkiasennuksetkin teh-
dään. 
6.10 Schierholzin kattokuljettimen muutostyö 
Nykyinen kattokuljetin muodostuu 12:sta erilliskierrosta ja kokonaispi-
tuutta sillä on noin 2.3 km. Tällä muutostyöllä mahdollistetaan alf-
asemien käyttö mahdollisimman pitkään, sillä aikaa, kun sekä vanhat por-
taalirobotit että lattiakuljettimet puretaan pois ja uudet portaalirobotit sekä 
karusellit rakennetaan tilalle.  
Mekaanisen muutostyön toteuttaa VDP-Concept Saksasta sekä ohjelmoin-
nin suomalainen yritys. 
6.11 Kaasunsyöttöputkiston valmistusmenetelmä 
Kaasunsyöttöputkisto valmistetaan TIG-hitsausmenetelmää käyttäen. Put-
kiston valmistaa yhteistyökumppani Maintpartner. 
6.12 Kaasusyöttöputkiston radiograafinen kuvaus 
Uudesta kaasunsyöttöputkistosta tullaan röntgen kuvaamaan 10 %:a hit-
saussaumoista. Tämän työn suoritus tullaan tilaamaan yhteistyökumppani 
Maintpartnerin toimesta DEKRA Industrial Oy:ltä. 
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6.13 Kaasunsyöttöputkiston painekoe 
Kaasunsyöttöputkiston painekoe tullaan tekemään kaasumaisella typellä 
Agan oman henkilökunnan toimesta. Painekokeet tehdään pääsääntöisesti 
sellaisena ajankohtana, ettei muuta henkilökuntaa ole paikalla. Tällä halu-
taan varmistaa, ettei ylimääräisiä henkilöitä ole painekoetta suoritettavalla 
alueella. On olemassa mahdollisuus, että paine pääsee purkautumaan hal-
litsemattomasti. Tämän vuoksi halutaan minimoida riskit, jottei henkilö-
vahinkoja pääsisi syntymään. Painekoe tehdään LINDEn ohjeistusta hy-
väksi käyttäen (Pressure Testing LINDE STANDARD LS 133-02). 
 
Paineen korottamiseen käytetään boosteria. Käytännössä painekoe suorite-
taan siten, että typpipaketista johdetaan koeponnistettavan putkisto-
osuudelle typpeä, jonka paine korotetaan boosterin avulla haluttuun pai-
neeseen. 
 
 
 
Kuva 2.   Boosteri (Lindfelt 2016) 
6.14 Hiilidioksidiputkiston saattolämmitys ja eristys 
Semitäyttöasemille menevään kaasumaiseen hiilidioksidiputkistoon tul-
laan asentamaan sähkösaattokaapeli. Tällä varmistetaan, että putkistossa 
oleva kaasu pysyy kaasumaisena. Tämän lisäksi sähkösaattokaapelin pääl-
le tullaan asentamaan eristys ja pellitys. 
6.15 Kaasunsyöttöputkiston merkintä 
Kaikkien kaasunsyöttöputkiston merkinnät tehdään Agan oman henkilö-
kunnan toimesta asianmukaisin merkinnöin. 
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7 MATERIAALIEN HANKINTA 
Tässä luvussa käydään läpi ROAR-projektissa tarvittavia materiaaleja. 
7.1 Kaasunsyöttöputkisto 
Kaasunsyöttölinjan valmistuksessa tarvittava HST-putki 21,34 x 3,77. Tä-
tä putkea tilattiin ensin 600 m ja myöhemmin 300 m lisää. Putket toimitet-
tiin ensin happipesuun yhteistyökumppanille Finn-Gamecille Espooseen ja 
sieltä pestyinä, tulpattuina ja suojamuoviin pakattuina Riihimäkeen. Rii-
himäessä putket varastoitiin erilliseen tilaan, josta niitä haettiin käyttöön 
sitä mukaan, kun niitä tarvittiin. Tällä menettelytavalla haluttiin varmistaa 
se, ettei epäpuhtauksia joudu putkistoon käsittelyn aikana ja varsinkaan 
silloin kun happikäyttöön tulevaa putkistoa valmistettiin ja hitsattiin. Put-
kiston valmistuksessa tarvittavat t-haarat lähettiin myös happipesuun en-
nen niiden käyttöä hitsausliitoksissa. 
7.2 Putkiston käsisulkuventtiilit 
Putkistossa tarvittavat käsisulkuventtiilit saatiin omasta varastosta, mutta 
varmuuden vuoksi nekin lähetettiin happipesuun ja huoltoon Finn-
Gamecille ennen niiden käyttöönottoa. Happikäyttöön tulevien venttiilien 
tulee olla BAM-hyväksyttyjä. Venttiilit ovat CPV: n valmistamat ja niitä 
on hankittu sekä R.H.P.S:n kautta Hollannista että MMT-Techiltä Saksas-
ta. Näitä messinkirunkoisia venttiilejä käytettiin myös inerteille kaasuille. 
NO-linjaan asennettiin RST-materiaalista olevat venttiilit sen takia, ettei 
messinki ole se paras vaihtoehto varsinkaan typpimonoksidille. Tämän 
venttiili tyyppi on PLC-11924. 
7.3 Hitsausliittimet ja o-rengastiivisteet 
Venttiilien yhdistämisessä putkistoon tarvittavat hitsausliittimet sekä mut-
terit tilattiin MMT-Techiltä Saksasta ja ne pesetettiin myös happikäyttöön 
soveltuviksi. Tarvittavat O2-käyttöön sopivat O-renkaat (EPDM) hankit-
tiin Tiivistekeskukselta. Aiemmin happikäyttöön suositeltiin käytettävän 
ainoastaan FPM tiivisteitä (Viton) mutta nykyään LINDEn ohjeistuksen 
mukaisesti käytetään EPDM-tiivisteitä. 
7.4 Kaasunsyöttöputkiston yhdistäminen kaasunsyöttökaappeihin 
Kaasunsyöttöputkiston yhdistäminen semiasemien kaasunsyöttökaappien 
menopuolen liittimiin tehtiin hitsattavien liittimien avulla. Nämä hankittiin 
HVF:ltä Vantaalta. Hitsattavan liittimen jälkeen putkikoko muuttui 18 x 
2,5. Nämä hankittiin Ruotsista Calamo Ab:ltä happikäyttöön soveltuvana. 
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7.5 Semiasemien ja karusellien ulospuhallusputket 
Semiasemien ulospuhallusputkien valmistuksessa käytettiin neljää putki-
kokoa, 6 mm, 25 mm, DN25 ja DN40. Karusellien ulospuhallusputkien 
valmistuksessa käytettiin kolmea putkikokoa, 6 mm, 25 mm ja DN40. 
7.6 Block and bleed -venttiilit kaasunsyöttökaapeissa 
Block and bleed -venttiilillä tarkoitetaan tässä yhteydessä syöttölinjaan 
asennettuja kolmea toimilaitteellista venttiiliä siten, että ensimmäinen ja 
kolmas venttiili ovat normaalisti suljettu ja keskimmäinen normaalisti au-
ki. Tämän lisäksi keskimmäisen venttiilin ulospuhallusputkeen on asennet-
tu lämpötila-anturi, joka kertoo mahdollisesta venttiilivuodosta lämpötilan 
laskemisena. Eli jos venttiili 1 tai 3 vuotaa, alkaa 2:s venttiilin ulospuhal-
luslinjan lämpötila laskea. Tämä on merkki vuodosta. Täyttötapahtuman 
aikana venttiili 2 sulkeutuu ja venttiilit 1 ja 3 vastaavasti aukeavat. Block 
and bleed - venttiiliryhmän ulospuhallusputkeen asennettiin takaiskuvent-
tiili estämään ulospuhallettavan kaasun takaisinvirtaus niin, ettei sitä pääse 
vahingossa seuraavan täyttöerän kaasun joukkoon. 
7.7 Korkeapainelähettimet ja niille manometrit 
Korkeapainelähettimet kaasunsyöttölinjoihin argonille, typelle, teolliselle 
hapelle, sekä laserhapelle saatiin omasta varastosta. Ne ovat Siemensin 
valmistamat ja tyyppi on SIEMENS SITRANS P 7MF 4020-3GB00-
1AA1-2. Korkeapainelähettimen yhdistäminen kaasunsyöttölinjaan tehtiin 
seuraavasti: ensin korkeapainelinjaan hitsattiin t-haara, johon hitsattiin ½ ” 
Swagelok -liitin, jonka toisen pään liitin supistui 6 mm:n Swagelok -
mutteriliittimeksi. Tähän kiinnitettiin 6 mm:n putki ja sen jälkeen Swage-
lok - käsisulkuventtiili sekä siihen t-haara, jonka toinen haara yhdistettiin 
insinöörihanaan ja siitä edelleen painelähettimelle ja toinen haara yhdistet-
tiin manometrille. 
7.8 Toimilaitteelliset venttiilit puskupaketeille 
Lisäpuskupakettien toimilaitteelliset venttiilit hankittiin TM-Norwayn 
kautta. Venttiilien runko-osa on messinkiä, joka soveltuu myös happikäyt-
töön. Venttiilin tyyppi on TM400. Samanlaiset venttiilit asennettiin neljäl-
le eri kaasulle: argonille, typelle, teolliselle hapelle sekä laserhapelle. 
7.9 Toimilaitteelliset linjasulkuventtiilit 
Vesihauteiden kautta kulkeviin kaasunsyöttölinjoihin tehtiin kolmelle kaa-
sulle omat syöttölinjat ristiin ajomahdollisuudella argonille, typelle sekä 
teolliselle hapelle. Näiden toimilaitteellisena venttiilinä käytettiin CPV: n 
valmistamaa messinkirunkoista venttiiliä, jonka tyyppimerkintä on PLC-
11962. 
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7.10 Karusellien korkeapaineputkiston messinkiset mannekiinit 
Karuselleille menevät kaasunsyöttölinjat haaroitetaan nykyisten käytössä 
olevien alf- ja semiasemien syöttölinjoista seuraavien kaasujen osalta: 
CO2, Ilma, He 4.6, He-N, Mison ja Odorox. Linjat haaroitetaan t-haaralla 
siten, että nykyisten alf- ja semiasemille meneviin putkiin liitetään kä-
sisulkuventtiilin jälkeen messinkinen mannekiini. Tämä tehdään sen vuok-
si, että vanhojen linjojen purkaminen käy kätevästi. Purkaminen tapahtuu 
siten, että linja tehdään paineettomaksi, liitoskappale avataan ja laitetaan 
”sokea” tulppa mannekiinin toiseen päähän. Tämän jälkeen linja voidaan 
purkaa pois ja karusellien käyttöä jatkaa paineistuksen jälkeen normaalisti. 
7.11 Instrumentointi-ilma semiasemille ja karuselleille 
Instrumentointi-ilmalinja jatketaan olemassa olevasta paineilmalinjan va-
paan käsisulkuventtiilin jälkeen semiasemille. Venttiilin jälkeen putkisto 
supistetaan 60,3 mm:stä 21.34 mm. Tarvittavat putket 60 m, koko 21,34 x 
2.0 mm sekä t-haarat että 90 ° käyrät hankitaan Riihimäen LVI-Dahlilta.  
 
Semiasemien toimilaitteelisille venttiileille tarvittava instrumentointi-ilma 
vedetään asemien käsisulkuventtiilin jälkeen asennettavan jakotukin poh-
jaliittimen kautta. Jakotukkiin asennetaan 2 kpl Cejn -paineilmapikaliitintä 
paineilman käyttötarvetta silmällä pitäen. Putkikoko ja samanlaiset kä-
sisulkuventtiilit asennetaan karuselleille, joiden kautta ilma johdetaan toi-
milaitteellisille venttiileille kuin myös KUKA-robotillekin. 
8 TYÖN TOTEUTUS 
8.1 Työluvat 
Agalla on voimassa oleva työlupamenettely ja käytäntö on seuraava. En-
nen kuin työt voidaan aloittaa, tulee työn tilaajan tehdä työn suorittajalle 
työlupa. Ensin tarkistetaan, että työntekijällä on voimassa oleva työturval-
lisuuskortti. Mikäli kyseinen henkilö tekee tulitöitä, tulee hänellä olla 
myös voimassa oleva tulityökortti. Mikäli henkilö tekee paineputkiston 
hitsaustöitä, tulee hänellä olla voimassa oleva pätevyys kyseisen putken 
hitsaamiseen. Nämä asiat tulee työntilaajan ehdottomasti tarkistaa. 
 
Mikäli asiat ovat kunnossa, voi työn tilaaja kirjoittaa työluvan viideksi 
päiväksi kerrallaan. Työlupa allekirjoitetaan päivittäin niin työnluvan 
myöntäjän, työluvan vastaanottajan kuin tekijän kanssa. Monesti työluvan 
vastaanottaja on myös työn tekijä. Päivän päätteeksi työluvan saaja kuittaa 
työn loppuneeksi ja kirjaa siihen merkinnän, onko työ valmis vaiko ei. 
Työn tilaaja kuittaa myös allekirjoituksellaan, että työ on lopetettu kysei-
sen päivän osalta ja varmistaa näin myös, että työnsuorittajat ovat poistu-
neet tehdasalueelta. Liitteessä (5) on työlupa. 
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8.2 Hitsaustyölupa 
Mikäli kohteessa tehdään tulitöitä, tulee siitä tehdä oma lupailmoitus. Tu-
lityölupa tehdään SPEK-lomakkeella. Lomakkeeseen kirjoitetaan, tulityö-
kortin voimassaolon tarkistamisen jälkeen, lupa työntekijälle sekä tulityön 
vartijalle. Huomattavaa on, ettei molemmat saa poistua yhtä aikaa alueelta, 
jossa tulitöitä suoritetaan. Tulitöiden valmistuttua on tulityöpaikkaa varti-
oitava vähintään tunnin ajan, jotta voidaan varmistua, ettei mitään yllättä-
vää pääse tapahtumaan.  Liitteessä (6) on hitsaustyölupa. 
8.3 Paloilmoitinkeskukseen tehtävät irtikytkennät tulitöitä suoritettaessa 
Mikäli alueella tehdään tulitöitä, tulee työnsuorituksen ajaksi irti kytkeä 
ryhmät, joiden vaikutusalueen paloilmoittimet voisivat reagoida tulityön 
suorituksessa syntyvään savuun. Irtikytkentä voidaan tehdä joko off- ase-
tuksella tai ajastettuna niin, että tietyn ajan jälkeen paloilmaisimet mene-
vät normaaliin toimintatilaan automaattisesti. Kokemus on osoittanut sen, 
että varsin helposti voi unohtaa paloilmoitusryhmien päälle kytkennän 
jonka vuoksi itse suosin ajastettua irtikytkentää. 
8.4 Hitsausohje (WPS)  
Jotta korkeapaineputkiston hitsaustöitä saadaan tehdä, tulee kullekin eri 
materiaalille ja materiaalivahvuudelle olla oma hitsausohje (WPS), mene-
telmäpöytäkirja (WPQR), sekä hitsauskokeen pöytäkirja record of weld 
test, testaustulokset test results, tarkastuspöytäkirja radiografinen tarkas-
tus, tarkastuspöytäkirja tunkeumanestetarkastus sekä test report Standard: 
SFS-EN ISO 15614-1 jolla voidaan todentaa, että hitsaus tehdään asian-
mukaisesti. Liitteissä (7-13) löytyvät yllä mainitut dokumentit 21,3x3,73 
putkikoolle ja -materiaalille 1.4404. 
8.5 Semiasemien työn aloitus 
Ensimmäiseksi aloimme mitoittamaan tilaa, jonne kolme uutta semiase-
maa tulisi asentaa. Mittapiirustuksien pohjalta merkitsimme lattiaan 
spraymaalilla kohdat, joihin kaasunsyöttökaapit ja niihin tulevat kaasun-
syöttöputket tulisi asentaa. Samalla merkitsimme paikan, mihin kohtaan ja 
korkeuteen neliöputkipalkki (RHS) 120 x120 x6 mm x 12 m tulisi asentaa. 
Palkkien asentamisen helpottamiseksi hallin pystyrakennepalkkeihin hit-
sattiin ensin u-palkin palat, jonka päälle RHS-palkki oli helpompi nostaa. 
Tämän jälkeen palkki hitsattiin paikalleen ja tuettiin vielä kattopalkkiin 
hitsattavaan RHS 60x60x3 mm x 6 m palkkiin. Toki palkit lyhennettiin 
ensin oikeaan mittaan ennen asennusta. 
 
Tämä RHS-palkki asennettiin ensisijaisesti sen takia, että ylhäältä alas 
asemille tulevat putket pitää saada kiinnitettyä tukevasti paikalleen niin, 
ettei paine pääse niitä liikuttamaan mihinkään suuntaan. 
Myös asemille vedettävät sähkönsyöttökaapelit vaativat arinan, jolle kaa-
pelit voidaan vetää, joten palkki toimii myös näiden asennuksessa tukena. 
Putkiston ja laitteiston modernisointi Oy Aga Ab:n Riihimäen yksikössä 
 
 
15 
RHS-palkeista on myös hyötyä instrumentointi-ilmalinjan putkikannak-
keiden kiinnittämisessä. 
 
 
 
Kuva 3. Semityömaa-alue alkuvaiheessa (Lindfelt 2016) 
 
 
 
Kuva 4.   Käyttöönotetut semiasemat 7010 ja 7030 (Lindfelt 2016) 
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Kuva 5.   Semiasemat 7020 ja 7010 (Lindfelt 2016) 
8.6 PID-kaavio 
Suunnittelupalaverin tuloksena syntyi alustava PID-kaavio (liite 14), jonka 
pohjalta aloitettiin toteuttamaan uusien semiasemien sekä karusellien kor-
keapainekaasunsyöttölinjojen valmistus. Kuvassa punaisella yhtenäisellä 
viivalla merkityt uudet putket ja punaisella pistekatkoviivalla poispuretta-
vat putket. 
Hitsaustyöpiste perustettiin laitetasolle, jonne nostettiin työssä tarvittavat 
TIG-hitsauskone, putkentaivutuskone sekä muut tarvittavat työvälineet ja 
tarvikkeet. 
 
Putkimateriaali oli varastoituna samassa kerroksessa lähellä olevaan il-
mastointikonehuoneeseen, josta oli lyhyt matka kuljettaa työssä tarvittavia 
putkitarvikkeita työpisteelle. 
 
Ensin työnalle otettiin ulkona oleva höyrystinalueen typpilinjan korkea-
paineputkiston muutostyö. Tässähän oli kysymyksessä siitä, että laitetasol-
le haluttiin tuoda kaksi omaa syöttölinjaa vesihauteen kierukalle, josta jat-
kuisi oma syöttölinja niin semiasemalle kuin karuselleillekin. Ja vieläpä 
niin, että niissä on ristiinajomahdollisuus, joka toteutetaan logiikkaohjauk-
sen avulla.  
 
Putket hitsattiin liitämistä vaille valmiiksi niin höyrystinalueen puoleiseen 
päähän kuin myös laitetason puoleiseen päähänkin. Höyrystinalueen puo-
leiseen putkeen liitettiin CPV:n messinkinen käsisulkuventtiili, jolla linja 
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voidaan tarvittaessa sulkea ja tyhjentää tyhjennysventtiilin kautta, esimer-
kiksi korkeapainepumpun huoltotoimenpiteen niin vaatiessa. 
 
 
 
Kuva 6.   Valmis typpilinja höyrystinalueelta kuvattuna (Lindfelt 2016) 
 
Seuraavassa vaiheessa olisi tehtävä vesihauteen kierukan jakaminen kah-
deksi omaksi syöttölinjaksi ja varustaminen toimilaitteellisella CPV:n 
venttiilillä. Mutta koska työn suoritus vaatii tuotannon pysäyttämistä, pää-
tettiin toteuttaa seuraava työvaihe sellaisena ajankohtana, ettei tuotanto ole 
käynnissä. Toteutus tapahtui myöhemmin eräänä viikonloppuna. 
8.7 Kaasunsyöttöputket uusille semiasemille 7010, 7020 ja 7030 
 Asemalle 7010 aloitettiin asentamaan seuraavat kaasunsyöttöputket 
 Argon 
 Typpi 
 Helium 4.6 
 Helium-N 
 Ilma 
 Mison Master 
 CO2 
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Kuva 7.   T-haara argonpuskusta semiasemien kaasunsyöttölinjaan 
(Lindfelt 2016) 
 
 
  
        Kuva 8.    T-haara typpipuskusta semiaseman kaasunsyöttölinjaan 
        (Lindfelt 2016)  
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Kuva 9.   T-haara He 4.6 puskusta semiasemien kaasunsyöttölinjaan 
(Lindfelt 2016) 
 
 
 
Kuva 10.   T-haara He-N puskusta semiasemien kaasunsyöttölinjaan 
(Lindfelt 2016) 
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Kuva 11.   T-haara Ilmapuskusta semiasemien kaasunsyöttölinjaan (Lind   
felt 2016) 
 
Typen kaasunsyöttöputken lähtö otettiin vanhan puskupaketin toimilait-
teellisen venttiilin yläpuolelta t-haaraliitoksena, johon hitsattiin liittimet 
CPV:n käsisulkuventtiiliä varten.  
 
Putkia varten rakennettiin kannakepalkit noin kolmen metrin korkeuteen 
siten, että kaikki kymmenen kaasunsyöttöputkea sopi samoille putkikan-
nakkeille. Tämän t-haaran jälkeen putki asennettiin loppupäästä kaasun-
syöttökaappiin 18mm:n Swagelok-liittimen avulla. 
 
Samalla tavalla asennettiin myös argonputken lähtö, Helium 4.6 sekä He-
lium-N. Ilmalinjan puskusäiliön noin metrin korkeudella olevan toimilait-
teellisen venttiilin yläpuolelta otettiin t-haaraliitos ja siihen hitsattiin 
CPV:n käsisulkuventtiilin liitoskappaleet ja tästä aivan omaa reittiä alku-
pään osuus, kunnes putki saatiin ylettymään muiden putkien kanssa sa-
moihin kannakkeisiin. 
 
Liitos tehtiin toimilaitteellisen venttiilin yläpuolelta siksi, että manuaali-
sesti ohjattaessa tai säädettäessä prosessia yksiköiden täyttyminen nopeu-
tuu sulkemalla puskuventtiili. 
 
Toinen syy on se, että puskupaketit voidaan tarvittaessa irrottaa hallitusti 
siten, ettei tuotantoa tarvitse pysäyttää. Ohjataan toimilaitteellinen venttii-
li kiinniasentoon, laitetaan sokeatulppa menopuolen liittimeen ja tämän 
jälkeen on turvallista irrottaa puskupaketit tarvittaessa. 
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Asemalle 7020 vedettiin seuraavat kaasunsyöttölinjat 
 Typpi 
 Laserhappi 
 CO2 
 
 
 
Kuva 12. T-haara Laserhappi puskusta semiasemien kaasunsyöt-
töön (Lindfelt 2016) 
 
Typpisyöttölinja tälle asemalle 7020 otetiin t-haaralla asemalle 7010 me-
nevästä linjasta. Samoin CO2-syöttölinja otettiin t-haaralla asemalle 7010 
menevästä linjasta. 
 
Laserhappilinja vedettiin vanhan puskusäiliöpaketin toimilaitteellisen 
venttiilin yläpuolelta t-haaraliitoksella, jonka jälkeen siihen liitettiin 
CPV:n käsisulkuventtiili ja tästä eteenpäin putki asemalle.  
 
Asemalle 7030 vedettiin vain kaksi kaasunsyöttölinjaa. 
  
 Teollinen happi 
 Odorox. 
 
Teollisen hapen linja otettiin vastaavalla t-haaralla kuin muidenkin kaasu-
jen puskusäiliöiden osalta. Odorox-syöttölinja otettiin t-haaralla erikois-
kaasuosastolta ilmakaasutäyttöön menevästä linjasta t-haaralla, asenta-
malla t-haaran jälkeen käsisulkuventtiili. Odorox-kaasu valmistetaan eri-
koiskaasuosastolla ja syötetään korkeapaineisesta pallosta kaasunsyöttö-
linjaan paineensäätimen kautta.  
8.8 Kaasunsyöttöputkiston kierukoiden jako kahdeksi omaksi linjaksi 
Seuraavaksi otettiin työn alle kolmen kaasunsyöttölinjan kierukoiden jako 
omaksi linjaksi 
 Argon 
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 Typpi 
 Teollinen happi 
 
Ennen kierukan jakamistyötä, liitettiin aiemmin höyrystinalueelle liittä-
mistä vaille valmiiksi tehty putki kahdeksi omaksi linjaksi omine käsisul-
kuineen ja tyhjennysventtiileineen. Vasta kun tämä asennustyö oli tehty, 
aloitettiin kierukan jakotyö. 
 
 Ensimmäiseksi työn alle otettiin typpilinjan vesihauteen kierukoiden ja-
kaminen kahdeksi omaksi linjaksi. Koska lujuuslaskelmissa t-haara osoit-
tautui ennakkokäsitysten mukaisesti kriittiseksi kohdaksi, paineenkeston 
kohdalta tälle materiaalille SAF 2205 ,2,11 x 21,3 todettiin, että putkisto 
valmistetaan niin, ettei t-haara liitoksia käytetä. Alustavasta PID-kaaviosta 
poiketen toimilaitteellinen venttiili sekä käsisulkuventtiili asennettiin läh-
töpuolen linjaan eli siis vesihauteesta ylöspäin tulevaan linjaan. Tähän oli 
ainoastaan syynä se, että näin se oli helpompi toteuttaa käytännössä.  
 
Työ tehtiin normaalin tuotannon aikana. Pari tuntia ennen aamuvuoron al-
kua saavuin tehtaalle ja tyhjensin typpilinjan paineettomaksi, joka kesti 
hieman yli tunnin. Tämän jälkeen tyhjennettiin vesi pois vesihauteesta, sen 
jälkeen sähkömies kytki irti vastuslämmittimet, jonka jälkeen päästiin itse 
varsinaiseen työsuoritukseen.  
 
Kierukat nostettiin ylös, laskettiin nostoköyden avulla lattialle ja vastukset 
siirrettiin sivuun lattialle, josta alkoi muutostyö. Hitsarit valmistivat liitos-
kappaleet ja jakoivat kierukat kahdeksi omaksi kierroksi hitsaamalla uutta 
putkea kierukkaan, niin että nostamalla takaisin vesihauteeseen niihin voi-
tiin hitsata toimilaitteellinen venttiili sekä käsisulkuventtiili. 
 
Hitsauksen jälkeen asennettiin vastukset paikoilleen ja sähkömies teki 
kytkennät. Tämän jälkeen täytettiin vesihaude vedellä ja suoritettiin linjan 
koeponnistus typpikaasulla 460 barilla, Agan oman henkilökunnan toimes-
ta Linden ohjeistusta mukaillen. Tuotantokatkos typpituotteiden täytön 
osalta kesti noin kahdeksan tuntia, joka oli etukäteen ilmoitettu ilmakaasu-
tuotantoon, erikoiskaasuosastolle, sylinteritarkastukseen sekä asetylee-
nitehtaalle. 
 
Asetyleenituotantoon täytyy asia saattaa tiedoksi sen takia, että jos jostain 
syystä siellä joudutaan tekemään hätätypetys, niin he ovat varautuneet 
kytkemään typpipaketista syötön asian niin vaatiessa. 
 
Seuraavaksi työn alle otettiin teollisen hapen linja. Vastaavat toimenpiteet 
tehtiin myös happilinjalle unohtamatta sitä, että työssä noudatettiin erityis-
tä huolellisuutta, jottei mitään epäpuhtauksia päässyt työtä tehdessä put-
kistoon.  
 
Alla olevassa kuvassa on työn alla oleva happilinjan kierukka. Kuvan va-
semmanpuoleisessa reunassa näkyy vähän itse vesihaudeastiaa. Vastaa-
vanlaiset toimenpiteet tehtiin myös argonlinjan kierukoiden jakamisessa 
kahdeksi omaksi linjaksi. 
 
Putkiston ja laitteiston modernisointi Oy Aga Ab:n Riihimäen yksikössä 
 
 
23 
 
 
Kuva 13.   Teollisen hapen kierukka asennusvaiheen alkupuolella (Lind-
felt 2016) 
      
 
 
 
Kuva 14.   Teollisen hapen kierukka asennusvaiheen loppupuolella (Lind-
felt 2016) 
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Kuva 15.   Teollinen happi muutostyö sekä muut asennustyöt valmiina 
(Lindfelt 2016) 
8.9 Semitäyttöasemien asennus 
Seuraavaksi oli vuorossa TM-Norwayn toimittamien semitäyttöasemien 
asennus. Asennustyö suoritettiin Maintpartnerin toimesta. Kun asemat oli 
saatu kiinnitettyä lattiaan, jatkui hitsaustyöt putkiston asennuksella. Kaa-
sunsyöttöputket liitettiin kaasunsyöttökaappeihin kiinni. Toimilaitteellis-
ten venttiilien ulospuhalluslinjoihin asennettiin takaiskuventtiilit. Poisto-
puhalluslinjat vedettiin katolle hanhenkaula -systeemein varmistamaan, 
ettei kosteus pääse takaperin tyhjennyslinjaan. Seuraavaksi tehtiin työta-
soihin askelmat ja suojakaiteet potkusuojineen. 
8.10 Kaasunsyöttöputket karuselleille 
Kahdelle uudelle karuselli -täyttöasemalle vedettiin seuraavat kaasunsyöt-
tölinjat 
 Argon 
 CO2 
 Helium 4.6 
 Helium-N 
 Ilma 
 Laserhappi 
 Mison Master 
 Teollinen happi 
 Typpi 
 Odorox (hajuhappi) 
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Argonille, typelle, teolliselle hapelle sekä laserhapelle syöttölinjat vedet-
tiin ensin uusille puskupaketeille, 2x16 kpl x 50 litraa x 200 bar ja niiltä 
sitten molemmille karuselleille. 
 
Nämä puskupaketit asennettiin siksi, että kyseisen kaasun suuren menekin 
vuoksi täyttökapasiteettia haluttiin kasvattaa riittävän suureksi, jotta täyt-
tötapahtuma toteutuu halutussa ajassa. 
 
Puskupakettien kaasunsyöttölinjaan asennettiin toimilaitteelliset venttiilit, 
painelähettimet, manometrit sekä instrumentointikoteloon toimilaitetta oh-
jaavat magneettiventtiilit. 
 
Paineilmasyöttö karuselleille ja KUKA-roboteille vedettiin laitetasolta si-
ten, että vapaasta sulkuventtiilistä jatkettiin ilmalinja gantry- robotin x-
johteen suuntaisesti katon rajassa. Sieltä se pudotettiin alas käyttökohtei-
siin. Linja tehtiin 21.3x2.0 RST-putkesta hitsausliitoksin. Ottopisteisiin 
asennettiin käsisulkupalloventtiilit. 
 
            
 
           Kuva 16.   Karuselli (2) poistoputket (Lindfelt 2016) 
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8.11 Kaasunsyöttöputkien koeponnistus 
Tämä työvaihe oli erittäin haasteellinen, sillä koeponnistettavia putkisto-
osuuksia oli paljon. Keskimäärin kesti yhden tunnin, kun kahden venttiilin 
välinen linjaosuus saatiin koeponnistettua. Koeponnistuksia tehtiin pää-
sääntöisesti viikonloppuisin. Se vaati melkoista venymistä ja joustoa Agan 
oman henkilökunnan osalta, jotta kaikki putkiosuudet saatiin koeponnistet-
tua. Eli näitä koeponnistuksia tehtiin monena viikonloppuna. Liite (15), 
kopio yhdestä painekoepöytäkirjasta. 
8.12 Vanhojen portaalirobottien purku 
Vanhojen täyspullovaraston portaalirobottien purku aloitettiin Deleten 
toimesta muutama kuukausi ennen kuin uusia karuselleja aloitettiin asen-
tamaan. Tämän robottien purkutyön yhteydessä purettiin pois myös Algo-
lin lattiakuljettimet portaalien päädystä. Kuljettimien monttuun tehtiin 
raudoitus, täytettiin pohjalle lekasoraa ja valettiin betonilaatta. Tämän jäl-
keen uudelle robotille käyttöön tulevan alueen lattia hiottiin ja pinnoitet-
tiin. 
 
Samaan aikaan Schierholzin kattokuljettimeen tehtiin muutos. Seiska ja 
kasikierto yhdistettiin niin, että pullot ohjattiin nostelupaikan toiselle ra-
dalle, josta tehtiin alas ottolinja. Alf-yksittäispullotäyttöasemilta aiemmin 
täyspullo portaalille ohjautuneet täydet pullot jouduttiin muutostyön jäl-
keen ottamaan manuaalisesti alas, jonka takia muutostyö tehtiin nostelu-
paikalle. 
 
Tulppauskoneelle ja analyysiasemille menevät kierrot 12 ja 8 purettiin 
pois. Scierholzin ratamuutostyön tekivät VDB Conceptin miehet Saksasta 
ja tarvittava ohjelmamuutos ratalogiikkaan tehtiin suomalaisen yrityksen 
toimesta. 
 
 
 
Kuva 17.  Vanha täyspullorobottialue sekä Algolin lattiakuljettimia (Lind-
felt 2016)  
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Kuva 18.   Purettu täyspullovaraston robottialue ennen lattian pinnoitustöi-
tä (Lindfelt 2016) 
8.13 Uusien Cimcorp portaalirobottien asennus 
Vanhat, yli kaksikymmentä vuotta palvelleet täyspullorobotit korvattiin 
uusilla roboteilla. Suurin muutos vanhoihin verrattuna on siinä, että sekä 
tyhjät että täydet pullot varastoidaan samassa kahden robotin muodosta-
massa robottialueessa, puhutaan Gantrystä. 
 
Tässä vaiheessa projektia vanha tyhjäpullorobotti on kyllä vielä käytössä. 
Varastossa olevat tyhjät pullot ohjataan alf-yksittäispullotäyttöasemille 
niin kauan, kunnes uudet täyttökarusellit on saatu toimimaan niin luotetta-
vasti, että uskalletaan alkaa purkaa pois vanha tyhjäpullorobotti sekä 
Schierholzin kattokuljetin. 
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8.14 Analyysiasemien siirto ja muutostyö 
Kun mekaaninen muutostyö oli tehty analyysiramppiin, siirrettiin se uu-
delle paikalle, uusien karusellien puskupakettien etupuolelle. Analyysiput-
ket vaihdettiin 6 mm:n koosta 1/8 ” putkikooksi, jonka seurauksena ana-
lyysi hieman nopeutui ja hukkakaasun määrä pieneni. 
 
 
 
 
Kuva 19.   Analyysiasemat uudella sijoituspaikalla (Lindfelt 2016) 
 
Laitetason toimilaiteventtiilit, joiden kautta analysoitava kaasu johdetaan 
laboratorion analyysilaitteisiin, uusittiin niin sanotuilla wiki-venttiileillä. 
 
Nämä venttiilit ovat sellaisia venttiileitä, joihin voidaan kytkeä useampi 
kaasunsyöttölinja ja logiikkaohjelmalla valitaan kulloinkin analysoitava 
kaasulinja oikealle analysaattorille. Putkityöt, venttiilien asennukset sekä 
logiikkaohjelman muutostyö tehtiin Aga Ren ja Maintpartnerin henkilös-
tön kanssa yhteistyössä. 
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8.15 Typpipumppujen uusimien 
Vanhat Cryostarin korkeapainenestepumput korvattiin uusilla Krytemin 
pumpuilla. Uusien pumppujen tuotto on parempi kuin vanhoilla. Pumput 
myös jäähtyvät nopeammin ja paremmin käyttölämpötilaan kuin vanhat. 
 
Uudet pumput asennettiin paikoilleen kahtena viikonloppuna. Tällöin teh-
tiin putkityöt korkeapainelinjaan, sekä imu- että kaasunpaluulinjaan. Lin-
jat koepainettiin sekä tehtiin tarvittavat parametrien muutokset taajuus-
muuttajille. Linjojen huuhtomisen jälkeen pumput otettiin käyttöön. 
8.16 Uusien semiasemien käyttöönotto 
Kun asemien putkityöt oli saatu tehtyä, tuli TM.Norwayltä ohjelmoitsija, 
joka teki täyttöohjelmat asemiin. Asemat otettiin tämän jälkeen koekäyt-
töön. Ensin testattiin ohjelmia puhtailla kaasuilla ja tämän jälkeen 
seoskaasuilla. Sen jälkeen vastuu reseptien muutoksista ja täyttöjen onnis-
tumisesta sälytettiin tuotannon esimiehen hartioille. 
8.17 Karusellien asennus 
Karusellit tulivat osakokonaisuuksina TM-Norwaylta, jonka omat miehet 
tulivat niitä asentamaan. Asennuksessa apuna olivat sekä Maintpartner että 
Agan oma henkilökunta. Laitteiden asennukseen meni noin neljä viikkoa, 
jonka jälkeen Norjasta tuli ohjelmoitsija tekemään ohjelmat karuselleille 
sekä Kuka-robotille. 
 
Samaan aikaan hitsarit tekivät asemille sekä kaasunsyöttöputkistojen että 
ulospuhallusputkien asennustyötä. Kun asennustyöt oli saatu valmiiksi, 
tehtiin seuraavaksi kaasunsyöttöputkiston ja karusellien putkistojen paine-
koe. Kun painekoe oli tehty, niin seuraavana vuorossa oli asemien koe-
käyttö ja testaus. 
8.18 Karusellien koekäyttö ja testaus 
Tämä vaihe on selkeästi kaikkein haastavin. Haastetta aiheuttavat täyt-
töyhteet, niiden lukitus ja tiiveys sekä monet muut tekijät. Koekäyttö on 
tehty ja täyttöohjelmien testaus jatkuu. Suunnitelmissa on, että maalis-
kuussa 2017 voitaisiin alkaa purkaa vanhat täyttölaitteet ja kattokuljetin 
pois sekä ottaa AGV-vaunut käyttöön. 
8.19 Cimcorpin portaalirobotit 
Portaalirobotit ovat käytössä ja niiden kehitystyö jatkunee vielä jonkin ai-
kaa, kunnes ne saadaan toimimaan yhdessä karusellien kanssa niin luotet-
tavasti, että viimeinkin vanhat laitteet uskalletaan purkaa pois. 
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9 POHDINTA JA JATKOTOIMENPITEET 
9.1 Loppuyhteenveto sekä päätelmät 
Projekti on tähän saakka ollut melko haasteellinen (15 kk), kun vanhaa on 
purettu ja samaan aikaan rakennettu uutta tuotannon pyöriessä. Pahemmil-
ta takaiskuilta on vältytty, mutta aina pieniä haasteita on tullut matkan var-
rella vastaan.  
 
Moni asia tuntuu suunnitteluvaiheessa kovin simppeliltä toteuttaa, mutta 
käytännössä ne suunnitelmat vasta konkretisoituvat ja muuttuvat joskus 
jopa kompromisseiksi. Mieleni tekee tässä vaiheessa todeta, että mikään 
suunnitelma ei ole se lopullinen versio, vaan aina tulee se seuraava versio. 
 
Mutta haasteellisuudestaan tai ehkäpä juuri sen ansiosta, on ollut mielen-
kiintoista työskennellä tämän projektin parissa. Projekti lienee lopullisesti 
valmis, toivon mukaan, kesällä 2017. 
 
Projekti jatkuu tästä vielä eteenpäin ja seuraavaksi pitää tehdä päätös, josta 
ei ole enää sitten paluuta vanhaan. Kun Schierholzin kattokuljetinta pääte-
tään alkaa purkaa, jää silloin vanhojen alf-täyttöasemien käyttömahdolli-
suus myös pois. 
 
Eli tämän jälkeen puretaan vanhat täyttölaitteet pois, korjataan niiden alta 
vapaaksi jäävä lattia, asennetaan AGV-vaunut käyttöön sekä laitetaan kä-
det ristiin ja toivotaan että kaikki toimii. 
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